


MEGASYSTEM KRAKÓW tel. 12 296-08-08

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
11035)

Przedmiar robót

Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilo ść Krot. Jedn. Warto ść

R M S

1 Monta ż urz ądze ń stałej instalacji ga śniczej
1 KNR 506/1601/7

Zainstalowanie BUTLI 140 l TPED ze środkiem ga śniczym FM-200 1,00 szt
2 KNR 215/612/1

Monta ż urz ądze ń dla stałej instalacji ga śniczej KD-200 1,00 kpl
3 KNR 506/1603/2

Zainstalowanie dodatkowego wyposa żenia butli dla środka ga śniczego 
FM-200 1,00 szt

4 KNR 215/304/2
Monta ż rur stalowych  o poł ączeniach skr ęcanych, 33,10 m

5 Dostawa monta ż kolan , trójników, redukcji , śrubunków - wg. 
konfiguracji , ilo ści projektowych 1 kpl.

6 KNR 506/1601/7
Zainstalowanie dysz wylotowych 6,00 szt

7 Kalkulacja własna - Próba ci śnieniowa ruroci ągu - 3 bar 1,00 kpl
8 Kalkulacja własna - test drzwiowy wentylatorowy - ( DOOR FAN TEST) 1,00 kpl
9 Kalkulacja własna - ocena zgodnosci wg. PED 1,00 kpl.
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Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilo ść Krot. Jedn. Warto ść

R M S

2 Instalacja urz ądze ń steruj ących stał ą instalacj ą ga śnicz ą

10 KNR 506/1601/7
Zainstalowanie centrali automatycznego gaszeniem ty pu IGNIS 1520 . 1 szt

11 KNR 506/1612/7
Instalowanie, wraz ze sprawdzeniem, przycisku gasze nia typu PU 61 1,00 szt

12 KNR 506/1612/7
Instalowanie, wraz ze sprawdzeniem, przycisku wstrz ymania gaszenia
PW 61 1,00 szt

13 KNR 506/803/7
Instalowanie sygnalizatorów optycznych i akustyczny ch 1,00 kpl

14 KNR 506/1606/4
Instalowanie gniazd dla czujek dymu 12,00 szt

15 KNR 506/1612/2
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach czujek dymu DUR
40 12,00 szt

16 KNR 506/1611/6
Instalowanie dodatkowych wska źników działania czujek - bez 
sprawdzenia i uruchomienia, podło że: konstrukcja stalowa 8,00 szt

17 KNR 506/1604/1
P.anal.Kodowanie adresu w czujce,przycisku 14,00 szt

18 KNR 506/1604/1
P.anal. Przydział elementów do linii dozorowych 14,00 szt

19 KNR 506/1604/1
P.anal. Przydział elementow do stref 14,00 szt

20 KNR 506/1614/1
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o liczb ie punktów 10 4 szt

21 KNR 506/1614/1
P.anal.Sprawdzenie i uruchomienie linii sygnałowych  o liczbie 
punktów 10 4,00 szt
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Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilo ść Krot. Jedn. Warto ść

R M S

3 Wykonanie okablowania instal. wraz z robotami uzupe łniaj ącymi
22 KNRW 508/101/4

Monta ż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z  
przygotowaniem podło ża mechanicznie, przykr ęcanie do kołków 
plastykowych w podło żu betonowym 60,00 m

23 KNRW 508/110/1
Rury winidurowe układane n.t. na gotowych uchwytach , do Fi·20·mm 60,00 m

24 KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe układane w listwach , rurach 130,00 m

25 KNR 508/201/3
Monta ż uchwytów certyfikowanych pod przewody kabelkowe og niodporne
układane pojedynczo z przygotowaniem podło ża przy u życiu sprz ętu 
mechanicznego, przykr ęcenie do kołków stalowych na podło żu 
betonowym 75,00 m

26 KNR 508/211/6
Kable ogniodporne mocowane na uchwytach certyfikowa nych - HDGs  
3x1,5 mm 15,00 m

27 KNR 508/211/6
Kable ogniodporne mocowane na uchwytach certyfikowa nych - HDGs  
2x1,0 mm 50,00 m

28 KNR 508/211/6
Kable ogniodporne mocowane na uchwytach certyfikowa nych - HDGs  
2x1,5 mm 10,00 m

29 KNR 403/1206/1
Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu steruj ącego i 
sygnalizacyjnego 3,00 pomiar

30 KNR 403/1202/1
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektryczne go niskiego 
napi ęcia, 1-fazowego 1,00 pomiar

31 KNR 403/1205/1
Badanie i pomiar instalacji uziemiaj ącej ochronnej lub roboczej, 
pomiar pierwszy 1,00 pomiar

32 Kalkulacja wałasna - uruchomienie, testy, szkolenie  obsługi, 
opracowanie dokumentacji powykonawczej 1 kpl
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilo ść

Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej II r-g 30
Elektromonter grupa II r-g 12,98
Elektromonter grupa III r-g 26,66
Elektromonter grupa IV r-g 2
Monter grupa II r-g 13,27
Monter grupa III r-g 232,75
Monter grupa IV r-g 18,06
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 10,68
Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 3,69
Monter instalacji technologicznych grupa IV r-g 119,2
Robotnicy r-g 21,4
Robotnicy grupa I r-g 5,85
Spawacze grupa II r-g 7,45

Razem (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 503,99
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Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilo ść

* Kołki do mocowania uchwytów certyfikowanych szt 510
* Uchwyt do kabli ogniodpornych certyfikowany szt 255
Adapter zawór wylotowy -ruroci ąg 2" szt 1
Akumulator bezobsługowy o poj 7 Ah/12V szt 2
Butla 140 l TPED na środek ga śniczy FM 200 kpl. 1
Centrala sterowania gaszeniem IGNIS 1520 M szt. 1
Dysza 360 stp. - 1 1/4 cala kpl 2
Dysza 360 stp.- 3/4 cala kpl. 4
Elastyczny w ąż wylotowy 2 cale DIN dla stałej instalacji ga śniczej szt 1
Elastyczny w ąż wyzwalaj ący 559 mm dla stałej instalacji ga śniczej szt 1
Elektryczna głowica wyzwalaj ąca 24 V DC / 0,2 A dla stałej instalacji ga śniczej szt 1
Element mocowania butli 140 l szt. 1
Gniazdo czujki G 40 szt 12
Instrukcja obsługi stałej instalacji ga śniczej KD-200 szt 1
Instrukcja ostrzegawcza wewn ętrzna, żółta, w j ęzyku polskim dla stałej instalacji ga śniczej szt 1
Instrukcja ostrzegawcza zewn ętrzna, żółta, w j ęzyku polskim dla stałej instalacji ga śniczej szt 1
Instrukcja przycisku wyzwolenia szt. 1
Instrukcja przycisku zatrzymania gaszenia szt. 1
Kabel HDGs 2x1,0 mm mb 52
Kabel HDGs 2x1,5 mm mb 10,4
Kabel HDGs 3x1,5 mm mb 15,6
Kołki rozporowe plastykowe szt 150
Kotwy monta żowe szt. 74,86
Optyczna czujka dymu DUR 40 szt 12
Przeka źnik ci śnieniowy NO / NC dla stałej instalacji ga śniczej szt 1
Przewód LY 25 mm2 dla uziemienia stałej instalacji gaśniczej m 10
Przewód YnTKSYekw 1*2*0,8 m 120
Przycisk wyzwolenia gaszenia PU 61 szt 1
Przycisk zatrzymania gaszenia PW 61 szt 1
Przył ącze głównej butli 140 l TPED na środek ga śniczy FM 200 szt 1
Ręczna głowica wyzwalaj ąca dla stałej instalacji ga śniczej szt 1
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL16 m 62,4
Rura stalowa bez szwu DN 20 mb 11,4
Rura stalowa bez szwu DN 25 mb. 5,7
Rura stalowa bez szwu DN 32 mb. 3,7
Rura stalowa bez szwu DN 40 mb. 3,9
Rura stalowa bez szwu DN 50 mb. 8,4
Spoiwo cynowo-ołowiane LC-60 z topikiem TLR-157 kg 8,4
Sygnalizator akustyczny SE-1 szt 1
Sygnalizator drzwiowy SW-1 szt 1
Środek ga śniczy FM-200 kg 133
Śruby kotwi ące szt 8
Śruby stalowe zgrubne M4 kg 0,2
Uchwyty szt 126
Urz ądzenie do monta żu głowicy wyzwalaj ącej dla stałej instalacji ga śniczej szt 1
Wskaźnik przepływu (wyzwolenia) środka ga śniczego FM-200 szt 1
Wskaźnik zadziałania czujki WZ 31 szt 8
Wsporniki i uchwyty typu szt 24,95
Zł ączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z t worzyw sztucznych ZCL16 szt 24,6
Zł ączka w ąż elastyczny - wska źnik przepływu dla stałej instalacji ga śniczej szt 1
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